
ลําดับ คําถาม คําตอบ

1 เคร่ืองไมมีอุปกรณจํากัดแรงบิด (Torque Limiter) แตมีระบบอื่นที่ทําใหมอเตอรสามารถทํางานได หากมีการใส
ขยะประเภทอื่นที่ไมขยะเศษอาหารลงในเครื่อง

ผูรับจางตองเสนอรายละเอียยดคุณสมบัติที่เปนไปตามขอบเขตงานหาก
เสนอเทียบเทาหรือดีกวาตองพิสูจนไดวาคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวา 
ทั้งน้ี ธพส. จะเปนผูพิจารณา

2 เนื่องจากเคร่ืองไมไดผลิตจากเหล็ก แตผลิตจากสแตนเลสสตีล ที่มีคุณภาพไมขึ้นสนิม สามารถใชรวมในโครงการ
ไดหรือไม

ผูรับจางตองเสนอรายละเอียยดคุณสมบัติที่เปนไปตามขอบเขตงานหาก
เสนอเทียบเทาหรือดีกวาตองพิสูจนไดวาคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวา 
ทั้งน้ี ธพส. จะเปนผูพิจารณา

3 เนื่องจากเคร่ือง มีหนาจอ แอล อี ดี แบบทัชสกรีน หนาจอสัมผัสแสดงผลแบบเรียลไทม และมีสวิทซเปนแบบอยู
ในจอทัชสกรีนเพื่อควบคุมการสั่งงาน สามารถใชรวมกับอุปกรณในโครงการดังกลาวไดหรือไม

ผูรับจางตองเสนอรายละเอียยดคุณสมบัติที่เปนไปตามขอบเขตงานหาก
เสนอเทียบเทาหรือดีกวาตองพิสูจนไดวาคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวา 
ทั้งน้ี ธพส. จะเปนผูพิจารณา

4 บานพับเปด-ปดแบบบานเดียว ผลิตจากสแตนเลสสตีลที่คุณภาพไมขึ้นสนิมสามารถใชเขารวมในโครงการ
ดังกลาวไดหรือไม

ผูรับจางตองเสนอรายละเอียยดคุณสมบัติที่เปนไปตามขอบเขตงานหาก
เสนอเทียบเทาหรือดีกวาตองพิสูจนไดวาคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวา 
ทั้งน้ี ธพส. จะเปนผูพิจารณา

5 การลําเลียงขยะขึ้นไปใสอัตโนมัติ และการถายงัวดุออกจากเคร่ือง ใชลิฟทยกเทอัตโนมัติ ตัวเคร่ืองจึงมีระบบ
ลําเลยีงอัตโนมัติทั้งการนําขยะเขา และการนําขยะกากออกอัตโนมัติ แตไมใชระบบใชสายพานลําเลียง สามารถ
ใชรวมกับอุปกรณในโครงการดังกลาวไดหรือไม

ผูรับจางตองเสนอรายละเอียยดคุณสมบัติที่เปนไปตามขอบเขตงานหาก
เสนอเทียบเทาหรือดีกวาตองพิสูจนไดวาคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวา 
ทั้งน้ี ธพส. จะเปนผูพิจารณา

6 การพนสี ตัวเคร่ืองผลิตจากสแตนเลสสตีลมีคุณภาพ และมีคณุสมบัติไมขึ้นสนิมจึงไมมีความจําเปนตองพนสีกัน
สนิม ในสวนของใตเครื่องสามารถโดนละอองนํ้า หรือการกระเด็นของนํ้าได เชน จากการทําความสะอาดพื้นใต
เคร่ือง ดวยคณุลักษณะเชนน้ีจําเปนตองทําการพนดวยบอดี้ชัด หรือเท็คโคด หรืออีพ็อกซีโคทา หรือเทียบเทา
หรือไม และสามารถใชรวมกับอุปกรณในโครงการดังกลาวไดหรือไม

หมายเหต ุในกรณี ที่มีการทําความสะอาดพื้นใตเคร่ืองสามารถทําไดโดยไมตองกังวลวาเคร่ืองจะ ไดรบัความ
เสียหาย หรือเกิดสนิม หรือทําใหอุปกรณอื่นของเครื่องเสียหาย และไมสงผลกระทบตอการทํางานของเครื่อง

ผูรับจางตองเสนอรายละเอียยดคุณสมบัติที่เปนไปตามขอบเขตงานหาก
เสนอเทียบเทาหรือดีกวาตองพิสูจนไดวาคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวา 
ทั้งน้ี ธพส. จะเปนผูพิจารณา

รายการถาม - ตอบ

โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
งานจางกอสรางระบบสาธารณูปโภค (งานปรับปรุงโรงพักขยะและโรงบําบัดน้ําเสีย)



No. Question Ref. Answer

1 หมวดงานครุภัณฑ-อาคารพักขยะมูลฝอยบริเวณพ้ืนท่ี Zone B

1 จากเอกสารแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ (Final Detailed Design) สัญญากอสรางงานสาธารณปูโภคและภูมิทัศน (งานปรับปรุงอาคารจัดการขยะ) รายการมาตรฐานการกอสรางและ

รายละเอียดประกอบแบบ งานระบบสุขาภิบาล (Revision 1) หมวดที่ 6 รถเก็บขยะมูลฝอย (Garbage Truck) 

ขอ 4.13 เงื่อนไขและการรับประกัน ระบุวา

"ผูเสนอราคาตองเปนผูผลิต ประกอบ หรือตัวแทนจําหนาย จากโรงงานผูผลิตโครงสรางชุดถังสําหรับยานพนะประเภทรถบรรทุก โดยตองแนบเอกสารใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) 

ในดานการประกอบ ตอตวัถังขยะ พรอมแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมาแสดง"

คําถาม :

ผูเสนอราคาสามารถใชเอกสารแตงต้ังจากตัวแทนจําหนาย จากโรงงานผูผลิตโครงสรางชุดถังสําหรับยานพนะประเภทรถบรรทุก เปนเอกสารใหพิจารณาในวันที่ยื่นซองไดหรือไม.

 - เอกสารแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ (Final Detailed Design) สัญญากอสรางงาน

สาธารณปูโภคและภูมิทัศน (งานปรับปรุงอาคารจัดการขยะ) รายการมาตรฐานการกอสราง

และรายละเอียดประกอบแบบ งานระบบสุขาภิบาล (Revision 1) หมวดที่ 6 รถเก็บขยะมูล

ฝอย (Garbage Truck)

ได

2 จากเอกสารแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ (Final Detailed Design) สัญญากอสรางงานสาธารณปูโภคและภูมิทัศน (งานปรับปรุงอาคารจัดการขยะ) รายการมาตรฐานการกอสรางและ

รายละเอียดประกอบแบบ งานระบบสุขาภิบาล (Revision 1) หมวดที่ 6 รถเก็บขยะมูลฝอย (Garbage Truck) ระบุ

ขอ 2 รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปดขาง เททายขนาดความจุไมนอยกวา 8 ลบ.เมตร

ขอ 3 รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปดขาง เททายขนาดความจุไมนอยกวา 12 ลบ.เมตร

ขอ 4 รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย แบบกระบะเหล็กเสริมคอกแบบเหล็กกลองทึบ ดานทายติดตั้งลิฟตทยก ขนาดความจุไมนอยกวา 3 ลบ.ม.

สําหรับขอ 2 และ 3 ไมมีปริมาณแสดงในงานครุภัณฑสวนโรงพักขยะ (ภาคผนวก ก)

คําถาม :

โปรดยนืยนัวาในการเสนอราคาในครั้งน้ี ไมตองเสนอ รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปดขาง เททายขนาดความจุไมนอยกวา 8 ลบ.เมตร และ ไมนอยกวา 12 ลบ.เมตร (หมวดที่ 6 ขอ 2 และ

ขอ 3) ใชหรือไม.

 - เอกสารแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ (Final Detailed Design) สัญญากอสรางงาน

สาธารณปูโภคและภูมิทัศน (งานปรับปรุงอาคารจัดการขยะ) รายการมาตรฐานการกอสราง

และรายละเอียดประกอบแบบ งานระบบสุขาภิบาล (Revision 1) หมวดที่ 6 รถเก็บขยะมูล

ฝอย (Garbage Truck)

 - เอกสารภาคผนวก ก. ปริมาณและรายการมาตรฐานรายละเอียดประกอบแบบ งาน

ครุภัณฑสวนโรงพักขยะและโรงบําบัดนํ้าเสีย

ใช

3 จากเอกสารแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ (Final Detailed Design) สัญญากอสรางงานสาธารณปูโภคและภูมิทัศน (งานปรับปรุงอาคารจัดการขยะ) รายการมาตรฐานการกอสรางและ

รายละเอียดประกอบแบบ งานระบบสุขาภิบาล (Revision 1) หมวดที่ 8 เครื่องแปลงขยะเศษอาหารเปนปุยหรือวัสดุบํารุงดิน (Food Waste Processor) 

ขอ 1.4 ระบุวา

"เครื่องแปลงขยะเศษอาหารเปนปุยหรือวัสดุบํารุงดิน ที่เสนอจะตองสามารถใชงานรวมกับถังขยะของโครงการศูนยราชการ ไดเปนอยางดีโดยมิตองดัดแปลงใดๆ"

จากการสอบถามผูจําหนายเครื่องแปลงขยะเศษอาหารเปนปุยหรือวัสดุบํารุงดิน (Food Waste Processor) ตามที่ระบุในหมวดที่ 19 ตัวอยางอุปกรณมาตรฐาน (Approved Materials and 

Manufacturers) ทุกษริษัทแจงวา เครื่องแปลงขยะเศษอาหารเปนปุยหรือวัสดุบํารุงดิน (Food Waste Processor) สามารถใชรวมกับถังขยะแบบ 2 ลอ และความจุของถังขยะขนาด 120 ลิตร

หรือ 240 ลิตร เพียงขนาดเดียวเทานั้น

คําถาม :

โปรดยนืยนัวาขนาดถังขยะของโครงการศูนยราชการที่จะใชรวมกับเครื่องแปลงขยะเศษอาหารเปนปุยหรือวัสดุบํารุงดิน (Food Waste Processor) เปนถังขยะแบบ 2 ลอ ขนาดความจุ 120 

ลิตร ขนาดเดียวเทานั้นใชหรือไม.

ถาไมใชโปรดระบุรายละเอียดขนาดถังขยะที่ตองการใหชัดเจน.

 - เอกสารแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ (Final Detailed Design) สัญญากอสรางงาน

สาธารณปูโภคและภูมิทัศน (งานปรับปรุงอาคารจัดการขยะ) รายการมาตรฐานการกอสราง

และรายละเอียดประกอบแบบ งานระบบสุขาภิบาล (Revision 1) หมวดที่ 8 เครื่องแปลง

ขยะเศษอาหารเปนปุยหรือวัสดุบํารุงดิน (Food Waste Processor) และ หมวดที่ 19 

ตัวอยางอุปกรณมาตรฐาน (Approved Materials and Manufacturers)

 ขนาด 240 ลิตร ขนาดเดียว

4 จากเอกสารแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ (Final Detailed Design) สัญญากอสรางงานสาธารณปูโภคและภูมิทัศน (งานปรับปรุงอาคารจัดการขยะ) รายการมาตรฐานการกอสรางและ

รายละเอียดประกอบแบบ งานระบบสุขาภิบาล (Revision 1) หมวดที่ 8 เครื่องแปลงขยะเศษอาหารเปนปุยหรือวัสดุบํารุงดิน (Food Waste Processor) 

ขอ 2.1.3.1 ระบบใหความรอน ระบุวา

"อุปกรณเปาลม (Blower) เพื่อชวยรักษาประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องตามมาตรฐานโรงงานผลิต โดยกําลังเปาสูงสุดไมนอยกวา 3.5 ลูกบาศกเมตร/นาท"ี

จากการสอบถามผูจําหนายเครื่องแปลงขยะเศษอาหารเปนปุยหรือวัสดุบํารุงดิน (Food Waste Processor) ตามที่ระบุในหมวดที่ 19 ตัวอยางอุปกรณมาตรฐาน (Approved Materials and 

Manufacturers) บริษัทผูจําหนายรายหนึ่งใน Vender List แจงวา ขนาดกําลังการผลิตของเครื่องแปลงขยะเศษอาหารเปนปุยหรือวัสดบุํารุงดิน (Food Waste Processor) กําลังผลิต 600 

กิโลกรัมตอวัน ใชอุปกรณเปาลม (Blower) ที่มีกําลังเปาสูงสุด 2.4 ลูกบาศกเมตร/นาที 

คําถาม :

โปรดยนืยนัวาสามารถใชอุปกรณเปาลม (Blower) ที่มีกําลังเปาตามมาตรฐานผูผลิตได ใชหรือไม.

 - เอกสารแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ (Final Detailed Design) สัญญากอสรางงาน

สาธารณปูโภคและภูมิทัศน (งานปรับปรุงอาคารจัดการขยะ) รายการมาตรฐานการกอสราง

และรายละเอียดประกอบแบบ งานระบบสุขาภิบาล (Revision 1) หมวดที่ 8 เครื่องแปลง

ขยะเศษอาหารเปนปุยหรือวัสดุบํารุงดิน (Food Waste Processor) และ หมวดที่ 19 

ตัวอยางอุปกรณมาตรฐาน (Approved Materials and Manufacturers)

ไมใช

งานจางกอสรางระบบสาธารณูปโภค (งานปรับปรุงโรงพักขยะและโรงบาํบดัน้ําเสีย)

รายการถาม - ตอบ  

โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C 
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No. Question Ref. Answer

งานจางกอสรางระบบสาธารณูปโภค (งานปรับปรุงโรงพักขยะและโรงบาํบดัน้ําเสีย)

รายการถาม - ตอบ  

โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C 

5 จากเอกสารแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ (Final Detailed Design) สัญญากอสรางงานสาธารณปูโภคและภูมิทัศน (งานปรับปรุงอาคารจัดการขยะ) รายการมาตรฐานการกอสรางและ

รายละเอียดประกอบแบบ งานระบบสุขาภิบาล (Revision 1) หมวดที่ 8 เครื่องแปลงขยะเศษอาหารเปนปุยหรือวัสดุบํารุงดิน (Food Waste Processor) 

ขอ 2.1.4 ตัวเครื่อง ระบุวา

"ตัวเครื่องผลิตจากเหล็กคุณภาพไมนอยกวา SS400"

ขอ 2.1.7 ชองและประตูใสขยะ (Loading Door) ระบุวา

"ประตูพับเปด-ปดแบบบานเด่ียว ผลิตจากเหล็กคุณภาพไมนอยกวา SS400"

จากการสอบถามผูจําหนายเครื่องแปลงขยะเศษอาหารเปนปุยหรือวัสดุบํารุงดิน (Food Waste Processor) ตามที่ระบุในหมวดที่ 19 ตัวอยางอุปกรณมาตรฐาน (Approved Materials and 

Manufacturers) บริษัทผูจําหนายรายหนึ่งใน Vender List แจงวา อุปกรณวัสดุสําหรับตัวเครื่อง(ตัวถังภายนอก)และประตพูับเปด-ปดแบบบานเด่ียว ผลิตมาจากสแตนเลส SS430

คําถาม :

โปรดยนืยนัวาสามารถใชวัสดุสําหรับตัวเครื่อง(ตัวถังภายนอก)และประตูพับเปด-ปดแบบบานเดี่ยว ที่ผลิตมาจากสแตนเลส SS430 แทน เหล็กคุณภาพไมนอยกวา SS400 ตามมาตรฐานผูผลิตได 

ใชหรือไม.

 - เอกสารแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ (Final Detailed Design) สัญญากอสรางงาน

สาธารณปูโภคและภูมิทัศน (งานปรับปรุงอาคารจัดการขยะ) รายการมาตรฐานการกอสราง

และรายละเอียดประกอบแบบ งานระบบสุขาภิบาล (Revision 1) หมวดที่ 8 เครื่องแปลง

ขยะเศษอาหารเปนปุยหรือวัสดุบํารุงดิน (Food Waste Processor) และ หมวดที่ 19 

ตัวอยางอุปกรณมาตรฐาน (Approved Materials and Manufacturers)

 ได หากมีผลทดสอบประกอบ

6 จากเอกสารแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ (Final Detailed Design) สัญญากอสรางงานสาธารณปูโภคและภูมิทัศน (งานปรับปรุงอาคารจัดการขยะ) รายการมาตรฐานการกอสรางและ

รายละเอียดประกอบแบบ งานระบบสุขาภิบาล (Revision 1) หมวดที่ 8 เครื่องแปลงขยะเศษอาหารเปนปุยหรือวัสดุบํารุงดิน (Food Waste Processor) 

ขอ 2.1.6 ระบบควบคุมการปลอยไอและของเหลวในกระบวนการ ระบุวา

"มีระบบปองกันการรั่วไหลของไอระเหยและของเหลวออกสูนอกเครื่อง"

จากการสอบถามผูจําหนายเครื่องแปลงขยะเศษอาหารเปนปุยหรือวัสดุบํารุงดิน (Food Waste Processor) ตามที่ระบุในหมวดที่ 19 ตัวอยางอุปกรณมาตรฐาน (Approved Materials and 

Manufacturers) บริษัทผูจําหนายรายหนึ่งใน Vender List แจงวา เครื่องมีระบบปด มีการปองกันการรั่วไหลของไอระเหยและของเหลวออกสูนอกเครื่อง โดยใชวิธีการควบแนน (Condensing 

unit) เพื่อใหไอระเหยถูกควบแนนเปลี่ยนเปนนํ้าสะอาดที่สามารถใชประโยชนทั่วไปได เชน รดนํ้าตนไม

คําถาม :

โปรดยนืยนัวาน้ําที่ไดจากกระบวนการควบแนนดังกลาว ไมเขาขายของเหลวตามที่ระบุในขอกําหนด 2.1.6 และผานขอกําหนดน้ี ใชหรือไม.

 - เอกสารแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ (Final Detailed Design) สัญญากอสรางงาน

สาธารณปูโภคและภูมิทัศน (งานปรับปรุงอาคารจัดการขยะ) รายการมาตรฐานการกอสราง

และรายละเอียดประกอบแบบ งานระบบสุขาภิบาล (Revision 1) หมวดที่ 8 เครื่องแปลง

ขยะเศษอาหารเปนปุยหรือวัสดุบํารุงดิน (Food Waste Processor) และ หมวดที่ 19 

ตัวอยางอุปกรณมาตรฐาน (Approved Materials and Manufacturers)

ใช ภายใตเงื่อนไขคุณภาพของนํ้านั้นมีคา BOD และ COD  ไมเกินคา

กําหนดตามกฏหมายฯ
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No. Question Ref. Answer

งานจางกอสรางระบบสาธารณูปโภค (งานปรับปรุงโรงพักขยะและโรงบาํบดัน้ําเสีย)

รายการถาม - ตอบ  

โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C 

7 จากเอกสารแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ (Final Detailed Design) สัญญากอสรางงานสาธารณปูโภคและภูมิทัศน (งานปรับปรุงอาคารจัดการขยะ) รายการมาตรฐานการกอสรางและ

รายละเอียดประกอบแบบ งานระบบสุขาภิบาล (Revision 1) หมวดที่ 8 เครื่องแปลงขยะเศษอาหารเปนปุยหรือวัสดุบํารุงดิน (Food Waste Processor) 

ขอ 2.1.11 ระบบลําเลียงขยะ (Loadding Conveyor) ระบุวา

"การลําเลียงขยะขึ้นไปจนใสขยะอยางอัตโนมัติ"

จากการสอบถามผูจําหนายเครื่องแปลงขยะเศษอาหารเปนปุยหรือวัสดุบํารุงดิน (Food Waste Processor) ตามที่ระบุในหมวดที่ 19 ตัวอยางอุปกรณมาตรฐาน (Approved Materials and 

Manufacturers) ทุกบริษัทแจงวาลักษณะการลําเลียงขยะขึ้นไปจนใสขยะอยางอัตโนมัติ เปนแบบระบบไฮดรอลิคหรือ Bin Lifter ไมมีการใชระบบสายพาน (Conveyor) ในการลําเลียงขยะ

คําถาม :

โปรดยนืยนัวาสามารถใชลักษณะการลําเลียงขยะขึ้นไปจนใสขยะอยางอัตโนมัติ เปนแบบระบบไฮดรอลิคหรือ Bin Lifter ตามมาตรฐานผูผลิตได ใชหรือไม.

 - เอกสารแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ (Final Detailed Design) สัญญากอสรางงาน

สาธารณปูโภคและภูมิทัศน (งานปรับปรุงอาคารจัดการขยะ) รายการมาตรฐานการกอสราง

และรายละเอียดประกอบแบบ งานระบบสุขาภิบาล (Revision 1) หมวดที่ 8 เครื่องแปลง

ขยะเศษอาหารเปนปุยหรือวัสดุบํารุงดิน (Food Waste Processor) และ หมวดที่ 19 

ตัวอยางอุปกรณมาตรฐาน (Approved Materials and Manufacturers)

ได ภายใตเงื่อนไข ระบบ Loading conveyer ตามที่สอบถามไมผลิตจริง 

แตถาโครงการตรวจพบภายหลัง  ถือวาผูยื่นประมูลตองเลือกใชระบบฯ

ตามที่โครงการกําหนด (กรณีที่เปนผูชนะการประมูล)

8 จากเอกสารแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ (Final Detailed Design) สัญญากอสรางงานสาธารณปูโภคและภูมิทัศน (งานปรับปรุงอาคารจัดการขยะ) รายการมาตรฐานการกอสรางและ

รายละเอียดประกอบแบบ งานระบบสุขาภิบาล (Revision 1) หมวดที่ 8 เครื่องแปลงขยะเศษอาหารเปนปุยหรือวัสดุบํารุงดิน (Food Waste Processor) 

ขอ 2.1.12 ระบบถายวัสดุที่ผานการกําจัดแลวออกจากเครื่อง (Discharge Conveyor) 

จากการสอบถามผูจําหนายเครื่องแปลงขยะเศษอาหารเปนปุยหรือวัสดุบํารุงดิน (Food Waste Processor) ตามที่ระบุในหมวดที่ 19 ตัวอยางอุปกรณมาตรฐาน (Approved Materials and 

Manufacturers) ทุกบริษัทแจงวาการลําเลียงวัสดุที่ออกจากเครื่องไมไดมีการลําเลียงระบบสายพาน (Conveyor) โดย

  - บริษัทผูจําหนายรายหนึ่งใน Vender List มีอุปกรณดันวัสดุออกจากตัวเครื่องอัตโนมัติ และ

  - บริษัทผูจําหนายรายหนึ่งใน Vender List มีอุปกรณการลําเลียงผานทางทอ 

คําถาม :

โปรดยนืยนัวาสามารถใชระบบถายวัสดุที่ผานการกําจัดแลวออกจากเครื่อง (Discharge Conveyor) หัวขอ 2.1.12 ตามมาตรฐานผูผลิตได ใชหรือไม.

 - เอกสารแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ (Final Detailed Design) สัญญากอสรางงาน

สาธารณปูโภคและภูมิทัศน (งานปรับปรุงอาคารจัดการขยะ) รายการมาตรฐานการกอสราง

และรายละเอียดประกอบแบบ งานระบบสุขาภิบาล (Revision 1) หมวดที่ 8 เครื่องแปลง

ขยะเศษอาหารเปนปุยหรือวัสดุบํารุงดิน (Food Waste Processor) และ หมวดที่ 19 

ตัวอยางอุปกรณมาตรฐาน (Approved Materials and Manufacturers)

ได ภายใตเงื่อนไข ระบบ Loading conveyer ตามที่สอบถามไมผลิตจริง 

แตถาโครงการตรวจพบภายหลัง  ถือวาผูยื่นประมูลตองเลือกใชระบบฯ

ตามที่โครงการกําหนด (กรณีที่เปนผูชนะการประมูล)

9 จากเอกสารแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ (Final Detailed Design) สัญญากอสรางงานสาธารณปูโภคและภูมิทัศน (งานปรับปรุงอาคารจัดการขยะ) รายการมาตรฐานการกอสรางและ

รายละเอียดประกอบแบบ งานระบบสุขาภิบาล (Revision 1) หมวดที่ 8 เครื่องแปลงขยะเศษอาหารเปนปุยหรือวัสดุบํารุงดิน (Food Waste Processor) 

ขอ 2.1.12 ระบบถายวัสดุที่ผานการกําจัดแลวออกจากเครื่อง (Discharge Conveyor) ระบุวา

" - ความสามารถในการถายวัสดุ 1 ตัน/ชม."

จากการสอบถามผูผลิตเครื่องแปลงขยะเศษอาหารเปนปุยหรือวัสดุบํารุงดิน (Food Waste Processor) ตามที่ระบุในหมวดที่ 19 ตัวอยางอุปกรณมาตรฐาน (Approved Materials and 

Manufacturers) บริษัทผูจําหนายรายหนึ่งใน Vender List แจงวาไมสามารถถายวัสดใุนอัตรา 1 ตัน/ชม.เน่ืองจากเปนมาตรฐานของเครื่อง

คําถาม :

โปรดยนืยนัวา ความสามารถในการถายวัสดุ สามารถใชตามมาตรฐานผูผลิตได ใชหรือไม.

 - เอกสารแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ (Final Detailed Design) สัญญากอสรางงาน

สาธารณปูโภคและภูมิทัศน (งานปรับปรุงอาคารจัดการขยะ) รายการมาตรฐานการกอสราง

และรายละเอียดประกอบแบบ งานระบบสุขาภิบาล (Revision 1) หมวดที่ 8 เครื่องแปลง

ขยะเศษอาหารเปนปุยหรือวัสดุบํารุงดิน (Food Waste Processor) และ หมวดที่ 19 

ตัวอยางอุปกรณมาตรฐาน (Approved Materials and Manufacturers)

ได ภายใตเงื่อนไข ตามที่สอบถามถาไมผลิตจริง  หากโครงการตรวจพบ

ภายหลังถือวาผูยื่นประมูลตองเลือกใชระบบฯตามที่โครงการกําหนด (กรณีที่

เปนผูชนะการประมูล)

10 จากเอกสารแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ (Final Detailed Design) สัญญากอสรางงานสาธารณปูโภคและภูมิทัศน (งานปรับปรุงอาคารจัดการขยะ) รายการมาตรฐานการกอสรางและ

รายละเอียดประกอบแบบ งานระบบสุขาภิบาล (Revision 1) หมวดที่ 8 เครื่องแปลงขยะเศษอาหารเปนปุยหรือวัสดุบํารุงดิน (Food Waste Processor) 

ขอ 2.1.3 ระบบการฆาเชื้อ ระบุวา

"มีระบบการฆาเชื้อที่สอดคลองกับขอกําหนดดานเทคนิคของสหภาพยุโรป (70 องศาเซลเซียสเปนเวลา 60 นาท)ี ตามขอกําหนด EC 1069/2009 และขอกําหนด EC 142/2011"

จากการสอบถามผูจําหนายเครื่องแปลงขยะเศษอาหารเปนปุยหรือวัสดุบํารุงดิน (Food Waste Processor) ตามที่ระบุในหมวดที่ 19 ตัวอยางอุปกรณมาตรฐาน (Approved Materials and 

Manufacturers) บริษัทผูจําหนายรายหนึ่งใน Vender List แจงวา ใชระบบฆาเชื้อแบบสเตอริไลซ ที่อุณหภูมิ 170 องศา เปนระยะเวลา 8 ชั่วโมง ทําใหฆาเชื้อโรคไดทุกชนิด รวมถึงเชื้อรา ไวรัส

 ซึ่งสูงกวามาตรฐานดานเทคนิคของสหภาพยุโรป (70 องศาเซลเซียสเปนเวลา 60 นาท)ี

คําถาม :

โปรดยนืยนัวาสามารถใชระบบฆาเชื้อแบบสเตอริไลซ ที่อุณหภูมิ 170 องศา เปนระยะเวลา 8 ชั่วโมง ตามมาตรฐานผูผลิตได ใชหรือไม.

 - เอกสารแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ (Final Detailed Design) สัญญากอสรางงาน

สาธารณปูโภคและภูมิทัศน (งานปรับปรุงอาคารจัดการขยะ) รายการมาตรฐานการกอสราง

และรายละเอียดประกอบแบบ งานระบบสุขาภิบาล (Revision 1) หมวดที่ 8 เครื่องแปลง

ขยะเศษอาหารเปนปุยหรือวัสดุบํารุงดิน (Food Waste Processor) และ หมวดที่ 19 

ตัวอยางอุปกรณมาตรฐาน (Approved Materials and Manufacturers)

ผูรับจางตองเสนอรายละเอียยดคุณสมบัติที่เปนไปตามขอบเขตงานหากเสนอ

เทียบเทาหรือดีกวาตองพิสูจนไดวาคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวา ทั้งน้ี ธพส.

 จะเปนผูพิจารณา
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No. Question Ref. Answer

งานจางกอสรางระบบสาธารณูปโภค (งานปรับปรุงโรงพักขยะและโรงบาํบดัน้ําเสีย)

รายการถาม - ตอบ  

โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C 

11 จากแบบเลขที่ GCC-D-BG-SN-03-007 ระบุขนาดเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง ดังน้ี

โดยขนาดเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง มีแรงดันไมนอยกวา 100 Bar อัตราการไหลของน้ําไมนอยกวา 5 ลิตร/นาที หรือเปนไปตามความตองการของเจาของโครงการ จํานวน 3 เครื่อง

คําถาม :

1. โปรดยืนยนัวา ขนาดเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง ที่ทางผูเสนอราคาตองจัดเตรียม มีขนาดแรงดันไมนอยกวา 100 Bar อัตราการไหลของน้ําไมนอยกวา 5 ลิตร/นาท.ี

ถาไมใชโปรดยนืยนัขนาดเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงที่ตองการใหชัดเจน

2. ขอเอกสารรายละเอียดคุณสมบัติของเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงที่โครงการตองการเพ่ิมเติม เน่ืองจากไมมีระบุในเอกสารแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ (Final Detailed Design) สัญญากอสราง

งานสาธารณูปโภคและภูมิทัศน (งานปรับปรุงอาคารจัดการขยะ) รายการมาตรฐานการกอสรางและรายละเอียดประกอบแบบ งานระบบสุขาภิบาล (Revision 1)

 - แบบเลขที่ GCC-D-BG-SN-03-007 ผังบริเวณอาคารโรงขยะชั้นที่ 1

 - เอกสารแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ (Final Detailed Design) สัญญากอสรางงาน

สาธารณปูโภคและภูมิทัศน (งานปรับปรุงอาคารจัดการขยะ) รายการมาตรฐานการกอสราง

และรายละเอียดประกอบแบบ งานระบบสุขาภิบาล (Revision 1)

1.ยนืยันความดันและอัตราการไหลของนํ้าตามขอกําหนดฯ             

2. ใหนําเสนอขออนุมัติ
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No. Question Ref. Answer

งานจางกอสรางระบบสาธารณูปโภค (งานปรับปรุงโรงพักขยะและโรงบาํบดัน้ําเสีย)

รายการถาม - ตอบ  

โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C 

2 หมวดงานครุภัณฑ-สวนโรงบําบัดนํ้าเสีย

1 สอบถามเกี่ยวกับคาพารามิเตอรท่ีตองทําการบันทึกสําหรับระบบตรวจวัดคุณภาพ ดังน้ี

1. จากแบบเลขที่ GCC-D-BW-SN-0-001 ระบุรายละเอียดเก่ียวกับคาพารามิเตอรที่ตองทําการบันทึกสําหรับระบบตรวจวัดคุณภาพน้ํา 6 พารามิเตอร ดังน้ี

1.) คา pH

2.) คา Conductivity

3.) คา Dissolved Oxygen (DO)

4.) คา Total Suspended Solids (TSS)

5.) คา Chemial Oxygen Demand (COD)

6.) คา Biochemical Oxygen Demand (BOD) หรือตรวจวัดคาอื่นๆตามความตองการของเจาของโครงการ

 - แบบเลขที่ GCC-D-BW-SN-01-001 สารบัญแบบสุขาภิบาล

 - เอกสารภาคผนวก ก. ปริมาณและรายการมาตรฐานรายละเอียดประกอบแบบ งาน

ครุภัณฑสวนโรงพักขยะและโรงบําบัดนํ้าเสีย

เปนไปตามขอบเขตของงาน (TOR)

2. จากเอกสารภาคผนวก ก. ระบุรายละเอียดเก่ียวกับคาพารามิเตอรที่ตองทําการบันทึกสําหรับระบบตรวจวัดคุณภาพน้ํา 6 พารามิเตอร ดังน้ี

1.) คาซีโอดี (COD)

2.) คาบีโอดี (BOD)

3.) คาความเปนกรดดาง (pH)

4.) คาออกซิเจนละลายน้ํา (DO)

5.) คาปริมาณสารแขวนลอยในน้ํา (TSS)

6.) คาคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free residual chlorine)

คําถาม :

1. ชุดตรวจวัดคุณภาพน้ําตองมีการวัดคา Conductivity หรือไม? ถามีตองติดต้ังที่ใด โปรดระบุใหชัดเจน

2. ชุดตรวจวัดคุณภาพน้ําตองมีการวัดคาคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free residual chlorine) หรือไม? ถามีตองติดต้ังที่ใด โปรดระบุใหชัดเจน

3. โปรดระบุคาพารามิเตอรอ่ืนๆตามความตองการของเจาของโครงการและตําแหนงติดต้ังใหชัดเจน เพื่อเปนขอมูลในการเสนอราคา

ในกรณีที่ไมมีความตองการวัดคาพารามิเตอรเพ่ิมเติม โปรดระบุวา "ไมม"ี

เปนไปตามขอบเขตของงาน (TOR)

2 เน่ืองจากแบบไมไดระบุตําแหนงติดต้ังชุดควบคุมการทํางาน สําหรับระบบตรวจวัดคุณภาพน้ํา 

คําถาม :

ตําแหนงติดต้ังจอมอนิเตอร สําหรับระบบตรวจวัดคุณภาพน้ํา คือ หองควบคุมบริเวณ G/L : W7-W8/WC-WD ใชหรือไม.

 - แบบเลขที่ GCC-D-BW-SN-03-002 แบบแปลนระบบบําบัดนํ้าเสีย และ Recycle Water

 ระดับพื้นชั้นที่ 1 (+2.85)
ตามที่ระบุในแบบ
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No. Question Ref. Answer

งานจางกอสรางระบบสาธารณูปโภค (งานปรับปรุงโรงพักขยะและโรงบาํบดัน้ําเสีย)

รายการถาม - ตอบ  

โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C 

3 จากขอความในแบบเลขที่ GCC-D-BW-SN-01-001  ระบุใหผูรับจางจัดเตรียมจอแสดงผล (Digital Display) พรอมอุปกรณประกอบ สําหรับแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าสวนกลาง

คําถาม :

1. ผูเสนอราคาเขาใจวาจอแสดงผล (Digital Display) พรอมอุปกรณประกอบ ที่ระบุขางตนใชสําหรับระบบตรวจวัดคุณภาพน้ํา เพียงระบบเดียวใชหรือไม.

ถาไมใชขอรายละเอียดเพ่ิมเติม ไดแก แบบ As-Built งานระบบเดิม, รายชื่อบริษัทผูจําหนายพรอมเบอรติดตอ และขอบเขตการเชื่อมตอ เพ่ือใชในการประเมินราคา.

2. ขอรายละเอียดคุณสมบัติของจอแสดงผล (Digital Display) และอุปกรณประกอบเพิ่มเติม.

 - แบบเลขที่ GCC-D-BW-SN-01-001 สารบัญแบบสุขาภิบาล

 - เอกสารภาคผนวก ก. ปริมาณและรายการมาตรฐานรายละเอียดประกอบแบบ งาน

ครุภัณฑสวนโรงพักขยะและโรงบําบัดนํ้าเสีย

1. ตามที่กําหนดในรายการ     

 2. ผูรับจางตองเสนอรายละเอียยดคุณสมบัติที่เปนไปตามขอบเขตงานหาก

เสนอเทียบเทาหรือดีกวาตองพิสูจนไดวาคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวา ทั้งน้ี 

ธพส. จะเปนผูพิจารณา

4 จากการตรวจสอบเอกสาร ไมปรากฎเอกสาร แบบไดอะแกรมแสดงถึงขอบเขตงานและแบบแปลนแสดงตําแหนงการติดต้ังอุปกรณของระบบตรวจวัดคุณภาพน้ํา (Water Quality Monitoring) 

และระบบตรวจวัดกาซรั่วไหลแบบตอเน่ือง (Gas Leak Monitoring)

คําถาม :

ขอแบบเพิ่มเติม ดังน้ี

1. แบบไดอะแกรมแสดงถึงขอบเขตงานของระบบตรวจวัดคุณภาพน้ํา (Water Quality Monitoring) และระบบตรวจวัดกาซรั่วไหลแบบตอเน่ือง (Gas Leak Monitoring).

2. แบบแปลนแสดงตาํแหนงการติดต้ังอุปกรณ (Sensor, Controller, Monitor, etc.) ของระบบตรวจวัดคุณภาพน้ํา (Water Quality Monitoring) และระบบตรวจวัดกาซรั่วไหลแบบตอเน่ือง 

(Gas Leak Monitoring).

เพ่ือใชในการประเมินราคา.

 - แบบงานระบบสุขาภิบาล สําหรับอาคารบําบัดน้ําเสีย ใหรวมอยูในการเสนอราคา 1 และ 2 จัดสงภายหลัง

5 โปรดยนืยนัวา ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ํา (Water Quality Monitoring) และระบบตรวจวัดกาซรั่วไหลแบบตอเน่ือง (Gas Leak Monitoring) ไมตองมีการเชื่อมตอเขากับระบบเดิมของโครงการ.

หากตองมีการเชื่อมตอเขากับระบบเดมิของโครงการ ใหจัดสงเอกสารขอกําหนดของอุปกรณ, แบบไดอะแกรมและขอบเขตงาน สําหรับการเชื่อมตอเขากับระบบเดิมของโครงการเพ่ิมเติม เพ่ือใช

ในการประเมินราคา.

 - เอกสารภาคผนวก ก. ปริมาณและรายการมาตรฐานรายละเอียดประกอบแบบ งาน

ครุภัณฑสวนโรงพักขยะและโรงบําบัดนํ้าเสีย
ตองเชื่อมตอกับระบบเดิม ใหรวมอยูในการเสนอราคา
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